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Retificagdo de erros e omissdes das pegas do procedimento

No ambito do procedimento em epigrafe, “empreitada do sistema de telegestdo dos servigos municipalizados de
Setiibal” — CONCURSO PUBLICO N.2 02/2025/SMS-NUP N.2 2024000317, vieram os interessados, Tecnilab AV Portugal,
S.A., Cegelec, InstalagBes e Sistemas de Automagao, Lda, apresentar pedidos de esclarecimentos, erros e omissdes, nos
dias 07/02, 14/02 do corrente, respetivamente, conforme consta da plataforma de contratagio publica, em que o
procedimento esta a ser tramitado, sendo que o prazo para apresentagdo de esclarecimento, erros € omissodes é até ao

dia 09/02 do corrente.

O Juri analisou os pedidos efectuados por parte dos interessados e entende ser de retificar:
- as especificagOes técnicas do medidor de nivel continuo,
- as especificagdes técnicas do radio modem, e

- a retificagdo das coordenadas das infraestruturas no projeto em sistema KMZ.

Assim, com os fundamentos supramencionados, face ao teor da ata do Juri de 18 de fevereiro de 2025 e nos termos do

artigo 502 n.%s 1, 5, 6 e 8 do CCP., propde-se que o Conselho de Administragdo, aprove:

| - a retificagdo das especificagbes técnicas do equipamento do medidor de nivel continuo;
] - a retificacdo das especificagdes técnicas do radio modem; e

i - a retificagdo das coordenadas das infraestruturas no projeto em sistema KMZ.
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Anexo: Acta do Jari de 18/02

O Proponente

APROVADA REJEITADA

X Votos Contra Abstengoes 23 Volos a Favor

(Conad i, of
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SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL
GESTAQ PUBLICA DE AGUAS E RESIDUCS

ACTA DO JURI
CONCURSO PUBLICO N.2 02/2025/SMS-NUP N.2 2024000317
“EMPREITADA DO SISTEMA DE TELEGESTAO DOS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL”

Ao décimo oitavo dia do més fevereiro de dois mil e vinte e cinco, pelas onze horas, reuniu o Juri designado
para a condugdo do procedimento em epigrafe, constituido por Ana Marques, na qualidade de Presidente
do Juri, Carlos Sousa e Jodo Curinha, na qualidade de vogal e vogal suplente, respetivamente, nomeados
por deliberagdo do Conselho de Administracdo dos Servicos Municipalizados de Setbal, no uso de
competéncia delegada pela Delibera¢io n.2 05/2025, com base na Proposta n.2 03/2025/GAP, datada de
08/01/2025, a 15/01/2025, nos termos dos artigos 67.2, 68.2 e 69.2 do Cddigo dos Contratos Publicos

(CCP), a fim de elaborarem a presente ata.

Vieram os interessados no procedimento “empreitada do sistema de telegestdo dos servigos
municipalizados de Setibal” — CONCURSO PUBLICO N.2 02/2025/SMS-NUP N. 22024000317, Tecnilab
AV Portugal, SA. e Cegelec, Instalagbes e Sistemas de Automacgdo, Lda., apresentar pedidos de
esclarecimentos, em 7 de fevereiro e 14 de fevereiro, respetivamente, conforme consta da plataforma de
contratacdo publica, em que o procedimento estd a ser tramitado, sendo que o prazo para apresentagdo

de esclarecimentos, erros e omissdes era até a data 09 de fevereiro do corrente.

Face ao teor dos pedidos de esclarecimentos apresentados verifica-se a hecessidade de retificagdo:

- as especificagbes técnicas do equipamento do medidor de nivel continuo sendo de aceitar equipamento
s inferior a 18 mm previstos e equipamentos com uma precisdo < 0,5%,

- as especificagdes técnicas do radio modem que pode conter interface Ethernet, e

- a retificacdo das coordenadas das infraestruturas do projeto em sistema KMZ, conforme proposta de

resposta do juri em anexo.

Assim, nomeadamente, nos termos dos artigos 502 n2 1, 5, 6 e 8 do CCP, prop&e-se que seja aprovado:

| a retificacdo das especificagBes técnicas do equipamento do medidor de nivel continuo,
Il a retificagdo das especificagbes técnicas do radio modem; e

1} a retificagdo das coordenadas das infraestruturas no projeto em sistema KMZ.
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Ana Marques Carlos Sousa Joao Curinha
Presidente Vogal Vogal Suplente
Anexo:

Pedidos de Esclarecimentos, erros e omiss&es feitos pelos Interessados

Resposta aos Pedidos de esclarecimentos, erros e omissdes
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“ed ACTEMIUM

Servigos Municipalizados de Setubal

Concurso:

“SISTEMA DE TELEGESTAO — ABASTECIMENTO E SANEAMENTO SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE
SETUBAL”

Exmos. Srs.,

Vimos por este meio solicitar esclarecimento a(s) seguinte(s) questdo(des):

1. Existem no CE descricBes e caracteristicas desconexas sobre o sistema Radio a implementar, que
importa clarificar para a definigdo da arquitectura a implementar. E claro na leitura de CE o
protocolo de comunicacgdo pretendido ou definido é sempre Ethernet / IP, ou seja, IEC-104 ou
DNP3(TCP). Contudo, as caracteristicas definidas para o radio modem define a interface de
comunicagdo RS232/485, com a respectiva definicgdo dos pardmetros de sincronizagdo da
interface série (o que inviabiliza eventual gralha ou lapso)!

Deveremos considerar radios com interface Ethernet?

2. Apés inicio do estudo para a solucdo do sistema Radio, baseado nas coordenadas disponibilizadas
no Anexo C do projecto — “1_Anexo C Arquitetura Comunicagdes e Links Tedricos Solugdo
Técnica”, foi possivel observar erros e discrepancias face as viabilidades identificadas no projecto.
Existe pelo menos uma coordenada sem nexo (Res. Elevado do Faralhdo), e casos de dois sites
com as mesmas coordenadas, como 0s exemplos a seguir identificados:

- Hidropressor e Res. Carrascal / Reservatério Forte Velho;

- EEAP Pinhal Negreiros / Hidropressor do Regato;

- Furo JK14 Pinhal Negreiros / Furo JK15 Pinhal Negreiros;

- Furo CBR1 Algeruz / Furo CBR2 Algeruz;

- PCR Estrada da Graga / Furo JK6 Poco Mouro

- Furo FR1 Pinhal das Espanholas / Furo RA1 Pinhal das Espanholas

Consideramos assim indispensdvel a confirmacdo/validacdo de todas as coordenadas
apresentadas, bem como a disponibilizagdo das mesmas em ficheiro kmz, como base de
referéncia valida para o estudo da solugdo Radio a levar a concurso.

3. Por favor, indicar a altura média do edificio a considerar, por cada tipo de site, nomeadamente:
a. Reservatdrios

b. Hidropressores

¢. Furos

d. EEAP

e. EEAP + Reservatorios
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f. EEAR
g. PCR

Cumprimentos,

Cegelec, Instala¢des e Sistemas de Automacdo, Lda
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EMPREITADA DO SISTEMA DE TELEGESTAO DOS SERVIGOS
MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL

Procedimento: CP n.© 2/2025/SMS - NUP n.° 2024000317

Data: 18 de fevereiro de 2025



Face aos pedidos de esclarecimentos, apresentados pelos Interessados
Tecnilab AV Portugal, SA., e Cegelec, Instalagdes e Sistemas de Automacéo,
Lda., ao presente procedimento aquisitivo (Concurso Publico n® 2/2025/SMS —
NUP n° 2024000317 - PROJETO SISTEMA DE TELEGESTAO - ABASTECIMENTO E
SANEAMENTO), vem por este meio prestar os seguintes e os devidos
esclarecimentos:

Tecnilab AV Portugal, SA.
Pedido de Esclarecimentos:

No ponto 6.2.1, nomeadamente nas especificagbes do medidor de nivel em
continuo, é aceite equipamentos com&inferior ou superior aos 18 mm previstos,
de forma a n&o limitar a selegao do equipamento? Por exemplo, é aceite com 17
mm? Também de forma a nao limitar a escolha do fabricante deste tipo de
equipamentos, ndo penalizando a qualidade da medida para esta gama (0...10
m), poderao ser aceites equipamentos com uma precisao < 0,5% (standard do
mercado)?

Resposta:

Poderéo ser aceites equipamentos com & inferior a 18 mm previstos, desde que
cumpram com especificagdes definidas na memodria descritiva e justificativa
com excegéao de poderem ser apresentados equipamentos com uma preciséo <
0,5%.

Cegelec, Instalagdes e Sistemas de Automacéo, Lda.
1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Existem no CE descricdes e caracteristicas desconexas sobre o sistema Radio a
implementar, que importa clarificar para a definicdo da arquitectura a
implementar. E claro na leitura de CE o protocolo de comunicacao pretendido
ou definido € sempre Ethernet / IP, ou seja, IEC-104 ou DNP3(TCP). Contudo, as
caracteristicas definidas para o radio modem define a interface de comunicagéo
RS232/485, com a respectiva definicdo dos parametros de sincroniza¢do da
interface série (o que inviabiliza eventual gralha ou lapso)!

Deveremos considerar radios com interface Ethernet?



Resposta:

Poderao ser considerados radios com interface Ethernet.

2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Apds inicio do estudo para a solugdo do sistema Radio, baseado nas
coordenadas disponibitizadas no Anexo C do projecto —“1_Anexo C Arqguitetura
Comunicagdes e Links Teoéricos Solugao Técnica”, foi possivel observar erros e
discrepancias face as viabilidades identificadas no projecto. Existe pelo menos
uma coordenada sem nexo (Res. Elevado do Faralh&o), e casos de dois sites com
as mesmas coordenadas, como os exemplos a seguir identificados:

- Hidropressor e Res. Carrascal / Reservatério Forte Velho;

- EEAP Pinhal Negreiros / Hidropressor do Regato;

- Furo JK14 Pinhal Negreiros / Furo JK15 Pinhal Negreiros;

- Furo CBR1 Algeruz / Furo CBR2 Algeruz;

- PCR Estrada da Graga / Furo JK6 Pogo Mouro;

- Furo FR1 Pinhal das Espanholas / Furo RA1 Pinhal das Espanholas

Consideramos assim indispensavel a confirmagao/vatidagao de todas as
coordenadas apresentadas, bem como a disponibilizacdo das mesmas em
ficheiro kmz, como base de referéncia valida para o estudo da solugao Radio a
levar a concurso.

Resposta:

Apés analise ao documento apresentado em fase de procedimento, no seguimento
pedido de esclarecimento, apresentamos em baixo os valores corretos das
coordenadas das infraestruturas mencionadas:

O
O

O O O O O

o O O O

Res. Elevado do Faralhao - Latitude: 38°31'27.41"N Longitude: 8°48'59.31"W
Hidropressor e Res. Carrascal - Latitude: 38°31'25.47"N Longitude:
8°55'6.17"W

Reservatorio Forte Velho - Latitude: 38°31'42.28"N Longitude: 8°54'20.13"W
EEAP Pinhal Negreiros - Latitude: 38°33'31.50"N Longitude: 9° 1'41.54"W
Hidropressor do Regato - Latitude: 38°30'20.35"N Longitude: 9° 1'58.73"W
Furo JK14 Pinhal Negreiros - Latitude: 38°33'42.17"N Longitude: 9°
1'39.22"W

Furo JK15 Pinhal Negreiros - Latitude: 38°33'49.09"N Longitude: 9°
1'42.14"W

Furo CBR1 Algeruz - Latitude: 38°33'35.15"N Longitude: 8°49'11.81"

Furo CBR2 Algeruz - Latitude: 38°33'25.10"N Longitude: 8°49'24.74"W

PCR Estrada da Graca - Latitude: 38°30'53.63"N Longitude: 8°51'52.13"W
Furo JK6 Poco Mouro - Latitude: 38°32'32.55"N Longitude: 8°51'39.99"W



o Furo FR1 Pinhal das Espanholas - Latitude: 38°34'8.01"N Longitude:
8°47'44.60"W

o Furo RA1 Pinhal das Espanholas - Latitude: 38°34'8.01"N Longitude:
8°47'44.60"W

Todas as restantes coordenadas solicitadas encontram-se no projeto em sistema
KMZ, as quais podem ser consultadas nas folhas de caraterizagao das instalacoes
-“Anexo A Lista de Caracteriza¢ao das Instalagdes”.

3. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Por favor, indicar a altura média do edificio a considerar, por cada tipo de site,
nomeadamente:
a. Reservatérios

b. Hidropressores
c¢. Furos
d. EEAP
e. EEAP + Reservatdrios
f. EEAR
g. PCR
Resposta:

As infraestruturas a considerar tém diferentes topologia de construgéo, sendo
gue nalguns casos nao existe edificado, apenas quadros elétricos instalados
(quadros de rua). Ainda assim poderemos indicar a altura média estimada dos
edificios a considerar por cada tipo de site:

a. Reservatérios

o Reservatoérios apoiados- Altura média 4 metros.

o Reservatério Elevado da Bela Vista-Altura 40 metros.

o Reservatdrio Elevado Pinheirinhos-Altura 18 metros.

o Reservatério Elevado Faralhdo (Casa de apoio, localizagdo do

guadro elétrico de telegestao) - Altura media 3 metros.

Hidropressores - Altura media 3 metros.
Furos - Altura media 3 metros.
EEAP - Altura média 4 metros.
EEAP+ Reservatdrios - Altura média 4 metros.
EEAR- Este tipo de infraestrutura nao sera equipado com radio.
PCR- Sem edificio construido, apenas quadro elétrico de telegestao
instalado (quadro de rua).
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