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CONSELHO DE ADMINISTRAGAO

REUNIAO N.° 0772025 PROPOSTA N° 20/2025/PCA
DATA 18/02/2025 DELIBERAGAO N° 20/2025
ASSUNTO: EMPREITADA DO SISTEMA DE TELEGESTAO DOS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL

CONCURSO PUBLICO N.2 02/2025/SMS-NUP N.2 2024000317

Prorrogacdo de prazo para a apresentagdo de propostas.

No dmbito do procedimento em epigrafe, “empreitada do sistema de telegestdo dos servicos municipalizados de
Settibal” — CONCURSO PUBLICO N.2 02/2025/SMS-NUP N.2 2024000317, vieram os interessados, Tecnilab AV Portugal,
S.A., Linha D'dgua - Engenharia e Técnicas de Proteccdo do Ambiente Lda. e InOut — Automagdo e Controlo, Lda.,
apresentar pedidos de prorrogagdo do prazo para apresentacio de propostas, nos dias 07/02, 10/02 e 11/02 do corrente,

respetivamente, conforme consta da plataforma de contratag3o publica, em que o procedimento esta a ser tramitado.
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O atual prazo para apresentagdo de proposta termina no dia 01/03/2025 as 23:59.-

O Juri analisou os pedidos de prorrogagio que foram efectuados por parte dos interessados, em que os fundamentos
invocados foram a complexidade técnica e administrativa na preparag3o das propostas, bem como os prazos solicitados
para a prorrogacgdo, que foram entre 21 e 30 dias.

O Juri entendeu ser de prorrogar, com os fundamentos invocados, o prazo para apresentagdo de propostas, em 28 {vinte

e oito) dias, conforme Ata que consta em anexo.

Assim, com os fundamentos supramencionados, face ao teor da ata do Jari de 18 de fevereiro de 2025 e nos termos do

artigo 642 n.%s 4 e 5 do CCP., propde-se que o Conselho de Administragdo:

- no procedimento de “empreitada do sistema de telegestdo dos servigos municipalizados de Setubal” — CONCURSO
PUBLICO N.2 02/2025/SMS-NUP N.2 202400031, aprove a prorrogacio do prazo para apresentag3o de propostas, por 28
(vinte e oito) dias, isto &, até ao dia 29/03/2025.
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Anexo: Acta do Juri de 18/02/2025.

O Proponente
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APROVADA REJEITADA

M Abstengdes \3 Votos a Favor
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\lu\f’? Moo Rarh ST @a

—

-

Conselho de Administraggo. Edificio Bocage — Av. 5 de Outubro, 3.° andar | geral@sms-setubal.pt vop, smsor



il e g A ACTA DO JURI - CONCURSO PUBLICO N.© 02/2025/SMS-NUP N.2 2024000317

ACTA DO JURI
CONCURSO PUBLICO N.2 02/2025/SMS-NUP N.2 2024000317
“EMPREITADA DO SISTEMA DE TELEGESTAO DOS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL”

Ao décimo oitavo dia do més fevereiro de dois mil e vinte e cinco, pelas nove horas, reuniu o Juri designado
para a condug¢3o do procedimento em epigrafe, constituido por Ana Marques, na qualidade de Presidente
do 1dri, Carlos Sousa e Jodo Curinha, na qualidade de vogal e vogal suplente, respetivamente, nomeados
por deliberacdo do Conselho de Administracdo dos Servigos Municipalizados de Setibal, no uso de
competéncia delegada pela Deliberacdo n.2 05/2025, com base na Proposta n.2 03/2025/GAP, datada de
08/01/2025, a 15/01/2025, nos termos dos artigos 67.2, 68.2 e 69.2 do Cédigo dos Contratos Publicos

(CCP), a fim de elaborarem a presente ata.

Vieram os interessados no procedimento de “empreitada do sistema de telegestdo dos servigos
municipalizados de Setibal” — CONCURSO PUBLICO N.2 02/2025/SMS-NUP N.2 2024000317, Tecnilab
AV Portugal, S.A., Linha D'dgua - Engenharia e Técnicas de Protec¢do do Ambiente Lda. e InOut —
Automacdo e Controlo, Lda., apresentaram pedido de prorrogagdo de prazo para apresentagdo de
propostas, nos dias 07/02, 10/02 e 11/02 do corrente, pelo prazo de 30 dias, 3 semanas e até ao dia 28/03,
respetivamente, conforme consta da plataforma de contratagdo pUblica, invocando complexidade técnica

e administrativa na preparagdo das propostas.

Face ao exposto, e apds analise da situacdo, o juri entende ser de propor a prorrogacdo do prazo para
apresentacio de propostas, por mais 28 dias, a fim de possibilitar aos interessados apresentarem a sua
melhor proposta.

Mais se informa que a data ainda n3o foram submetidas propostas de outros interessados, pelo que se

submete a decisdo do 6rgao competente para contratar.

Com fundamento no exposto, nomeadamente, nos termos do artigo 642 n%s 4 e 5 do CCP, propde-se que
o 6rgdo competente para contratar, prorrogue o prazo para apresentagdo de propostas até ao dia 29 de

margo, no ambito do presente procedimento.

Servigos Municipalizados de Setubal
contratacao@sms-setubal.pt
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SERYICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL
GESTA0 PUALICA DE AGUAS E AESIDUCS

ACTA DO JURI - CONCURSO PUBLICO .2 02/2025/5MS-NUP N.2 2024000317

O Juri do procedimento,

Assinado por: Joao Velez Carogo Marques Curinha
Assinado por: ANA ALEXANDRA RUPIO MARQUES Eirai ot Tan! Num. de Identificagdo: 12110713
Num. de Identificacio: 09884357 Cavaco de Sousa Data: 2025.02.18 11:41:10+00'00"
Data: 2025.02.18 11:44:32+00'00"

Identificagdo: BIOB549674
Data: 2025-02-18 as 11 31:32

Ana Marques ._Jdo Curinha
Presidente

Vogal

Vogal Suplente

Servigos Municipalizados de Setibal
contratacao@sms-setubal.pt
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Servigos Municipalizados de Settbal
Designag&o: Empreitada do Sistema de Telegestdo dos Servicos Municipalizados de Setubal
Procedimento: CP n.° 2/2025/SMS — NUP n.° 2024000317

Exmos. Senhores,

No ambito do procedimento CP n.° 2/2025/SMS — NUP n.° 2024000317, vimos por este meio solicitar a
V. Exas., os esclarecimentos e erros e omissdes as seguintes questdes:

1 - A cldusula 11.2 do Programa do Procedimento - Idioma dos documentos da proposta refere “Os
documentos que constituem a proposta sao obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa, de acordo
com o disposto no artigo 58.° do CCP, ou, no caso de tal ndo ser possivel, deverdo ser acompanhados da
devida traducéo legalizada e em relagdo a qual o concorrente declara aceitar a sua prevaléncia, para todos
e quaisquer efeitos, sobre os respetivos originais, com excegdo da utilizagdo de frases curtas ou
designagdes técnicas ou cientificas, casos em que poderdo ser utilizados outros idiomas.”

Questdo: Poderemos considerar como excecdo a apresentagdo de catdlogos dos equipamentos e
declaragtes dos fabricantes, que também poderdo ser entregues em numa das linguas oficiais da EU,
nomeadamente inglés, francés ou espanhol?

2 — No ponto 2 da cldusula 392 do , é solicitado “Os softwares de supervisdo a fornecer devem
obrigatoriamente contemplar as versdes de licenciamento mais recentes. Em particular, os seguintes
softwares devem dispor, a data de apresentagdo das propostas, de um suporte de assisténcia técnica
comprovada, e dispor de garantia de suporte de atualizagbes durante pelo menos 5 anos, devendo ser
apresentadas as devidas declaracbes que comprovem essa situagdo por parte dos
fornecedores/fabricante:”

Questdo: A garantia de suporte de assisténcia técnica comprovada e de atualizagdes de 5 anos que
pretendem, é uma declaragdo do fabricante, em como o software proposto seré suportado pelo mesmo
durante o referido periodo ou é um contrato de suporte técnico a fornecer pelo adjudicatério durante o
referido periodo, incluindo os custos com as atualizagdes do software?

0 n.° 4 da mesma cldusula refere “As licengas de software e hardware, de fornecimento no ambito do
contrato, sdo da responsabilidade do adjudicatario, terdo a duracdo de 3 anos, e serdo emitidas em nome
do SMS”

Questdo: Solicitamos esclarecimento sobre o que € pretendido neste ponto.

3 - No documento Memdéria Descritiva e Justificativa (Documento 1. S_M_Setubal Tel_Meméria Descritiva
e Justificativa V02.pdf), surgiu-nos algumas dtividas, as quais solicitamos os respetivos esclarecimentos:

3.1-Nainstalagdo do ponto 5.1.2, referem que o medidor de caudal eletromagnético é novo, mas 0 mesmo
nido é considerado no descritivo dos trabalhos dessa infraestrutura, nem na respetiva posigdo do mapa de
Trabalhos. Podemos considera-lo como um equipamento existente?

3.2 - Na maioria das instalages, estd previsto no fornecimento do quadro elétrico, UPS complementada
com fontes de alimentagdo com backup de baterias (UPS-24VDc). Contudo existem algumas instalacdes
onde so6 referida a necessidade de UPS. E uma omissé&o e deveremos uniformizar e considerar a fonte de
alimentac3o referidas, em todos os quadros elétricos?

Sede: Filial:
Rua Gregério Lopes, Lale 15128, Travessa Monte da Bela, 48
1449-041 Lisboa, Portugal 4445-294 Ermesinde, Portugal
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geral@tecnilab pt porto@tecnitab pt
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3.3 - Na maioria das instalagdes, onde existem cargas elétricas importantes, como os grupos de
bombagem, estdo previstos analisadores e contadores de energia. Contudo existem algumas instalagdes,
onde tal ndo foi previsto (analisador ou contador de energia). E uma omissdo e deveremos uniformizar
prevendo sempre os mesmos neste tipo de instalagdes?

3.4 - Na instalagé@o do ponto 5.1.16, referem para se prever a ligacdo do controlador do tipo CU352 ao
quadro elétrico de telegestdo, para ligag&do através de Protocolo Ethernet TCP/IP. A respetiva carta de
comunicagdes desse tipo, estd disponivel no referido controlador? Ou devera ser previsto?

3.5 - Nas instalagdes do ponto 5.2, prevé-se a instalagdo de unidades do tipo UGEST. As mesmas serdo
instaladas do interior dos quadros elétricos existentes e dos novos (nas instalagdes onde estd prevista a
substituicdo do quadro elétrico)? Nos quadros elétricos existentes, que ndo estd prevista a sua
substituicdo, os sinais a recolher para ligagao a referida unidade, estéo previstos serem disponibilizados
em bornes sob a forma de contatos livres de potencial e analdgicos, ou seré preciso prever a alteragéo do
quadro elétrico existente para o efeito? A licenga OPC UA referido neste ponto, para a comunicagéo destas
unidades com o centro de comando sera disponibilizado pelo SMS?

3.6 - No ponto 6.2.1, nomeadamente nas especificages do medidor de nivel em continuo, é aceite
equipamentos com = inferior ou superior aos 18 mm previstos, de forma a n3o limitar a selegdo do
equipamento? Por exemplo, é aceite com 17 mm? Também de forma a ndo limitar a escolha do fabricante
deste tipo de equipamentos, ndo penalizando a qualidade da medida para esta gama (0..10 m), poderio
ser aceites equipamentos com uma precis&o = 0,5% (standard do mercado)?

3.7 - A comunicagéo dos contadores de energia com o autémato € por porta RS485, através de Modbus?

3.8 - No ponto 6.2.4.2, na pagina 61, estd previsto que os quadros elétricos serdao protegidos com um
sistema de protegdo e extingdo automatica de incéndio. Devemos prever o fornecimento e instalagao
deste sistema em todos os novos quadros elétricos a fornecer ou somente nos integrados de poténcia e
telegestao?

3.9 - Os autématos de pequena dimensao previstos para os novos quadros elétricos das instalagdes de
aguas residuais, também deverdo suportar DNP3.0 ou IEC 608705-1104, dados que somente fardo
automacdo local? Os mesmos deverao cumprir com as especificagées técnicas das paginas 77 a 79, ou
poderdo ser mais simples, dada a sua fungdo?

4 - Dada a complexidade deste procedimento, quer em termos de instalagdes, como documentacéo
técnica e outra, que € solicitada, de forma a podermos apresentar uma melhor solugéo técnico-comercial,
vimos por este meio, solicitar a prorrogacdo de prazo de entrega da proposta em 30 dias.

Aguardamos a vossa resposta.

Gratos pela atengao.

Tecnilab AV Portugal, S.A.

A Tecnilab Av

Sede; Filiat
Rua Gregorio Lopes, Lote 1512 B, Travessa Monte da Bela, 48
— . 1449-041 Lisboa, Portugal 4445294 Ermesinde, Portugal
I ecni I e b AV +351 217 220 870 +351 229 069 250
geral@tecnilab pt porto@tecnilab pt

www.tecnilab.pt
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SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL

V/Ref. V/Comunicagao N/Ref Data

25.1035.1 11/02/2025

Assunto: CONCURSO PUBLICO N.° 02/2025/SMS-NUP N.° 2024000317
EMPREITADA DO SISTEMA DE TELEGESTAO DOS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE SETUBAL
Pedido de Prorrogacao de Prazo para Entrega de Proposta

Exmos. Senhores

InOut ~ Automacao e Controlo, Lda., pessoa coletiva n°® 507274067, com sede na Av. Infante D.
Henrique 16 — Loja 4, Parque Residencial do Almirante, 2660 - 454 Santo Antdnio dos Cavaleiros, no
ambito do estudo do concurso mencionado em assunto vem, por este meio, solicitar a prorrogagéo do
prazo para entrega da proposta, cujo prazo atual estd estipulado para 2025-03-01.

Este pedido fundamenta-se na necessidade de um periodo adicional para a elaboracao de uma proposta
mais detalhada e competitiva, garantindo que todos os requisitos técnicos e administrativos sejam
rigorosamente cumpridos.

Considerando a complexidade das exigéncias estabelecidas no caderno de encargos, a ampliagdo do
prazo permitird a apresentagdo de uma proposta mais qualificada, beneficiando, assim, o interesse
publico ao elevar o nivel técnico dos concorrentes.

Deste modo, solicitamos, respeitosamente, a possibilidade de extensao do prazo para 2025-03-28, ou
outra data que essa entidade julgue pertinente, de forma a viabilizar a melhor participagdo de todos os
interessados.

Desde ja, agradecemos a atencdo dispensada e permanecemos a disposicdo para qualquer
esclarecimento adicional.

Qualquer questao adicional, estamos ao vosso dispor.
Melhores Cumprimentos,

Por InQut —Automacéo e Controlo, Lda.

Signed with a Qualified Digital
Signature by:

LUIS MANUEL AFONSO
CORREIA

InOut - Automagao e Controlo, Lda
Date: 11-02-2025 18:32:11
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