
Zonas de Abastecimento 
Contagem de 

Cloro Livre 
Máximo de Cloro 

Livre (mg/L)
Mínimo de Cloro 

Livre (mg/L)
Zona de Abastecimento da Bela Vista 14 0,6 0,0 
Zona de Abastecimento do Faralhão 8 0,6 0,3 
Zona de Abastecimento de Pinheirinhos 23 0,7 0,3 
Zona de Abastecimento de Farol da Azeda/Brancanes 20 0,5 0,2 
Zona de Abastecimento da Bassaqueira/Vendas/São Domingos 7 0,5 0,2 
Ponto de entrega de Gâmbia 2 0,4 0,2 
Ponto de entrega de Sesimbra 1 0,4 0,4 
Ponto de entrega Vila Amélia 2 0,4 0,4 

Total Geral 77 0,7 0,0
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