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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NO CONCELHO DE SETUBAL
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2026

Informag&o resultante da implementag&o do Plano de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e
Residuos (ERSAR) e em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto.

Valor Paramétrico (VP)

Valores obtidos

N.2 Anilises (PCQA)

PARAMETROS. N.E.Ana'lises % Cumprimento do % Andlises

VP Unidades Minimo | Maximo R v Previstas | Realizadas Realzads
CONTROLO DE ROTINA 1 0 100 27 27 100
Cloro residual mg/l 03 0,5 - - 9 9 100
Escherichia coli 0 N/ml 0 0 0 100 9 9 100
Bactérias coliformes 0 N/ml 0 0 0 100 9 9 100
CONTROLO DE ROTINA 2 0 100 16 16 100
N.2 coldnias a 22°C - N/ml 1 1 - - 2 2 100
Condutividade 2500 HS/cm a 20°C 246 255 0 100 2 2 100
Cor 20 mg/l 2 2 0 100 2 2 100
pH 6,5<pH<9,0 unidades pH 71 7,6 0 100 2 2 100
Enterococos 0 N/ml 0 0 0 100 2 2 100
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicao 1 1 0 100 2 2 100
Sabor a 252C 3 Fator de diluicao 1 1 0 100 2 2 100
Turvagdo 4 UNT 03 03 0 100 2 2 100
CONTROLO DE INSPECCAO 0 0 100
Aluminio 200 ug/I Al - - - - 0 0 100
Aménio 05 mg/I NHa - - - - 0 0 100
Antiménio 5 ug/l Sb - - - - ] ] 100
Manganés 50 ug/l Mn - - - - ] ] 100
Nitratos 50 mg/I NOs - - - - 0 0 100
Arsénio 10 ne/l AS - - - - ] ] 100
Benzeno 1 ne/l - - - - ] ] 100
Bisfenol A 2,5 ne/l - - - - ] ] 100
Benzo(a)pireno 0,01 ug/l - - - - ] ] 100
Boro 1 mg/I B - - - - ] ] 100
Bromatos 10 ug/l BROs - - - - ] ] 100
Cédmio 5 pg/l cd - - - - 0 0 100
Célcio - mg/l Ca - - - - ] ] 100
Chumbo 10 ug/l Pb - - - - 0 0 100
Cianetos 50 ug/l CN - - - - 0 0 100
Cloretos 250 mg/I Cl - - - - 0 0 100
Cloritos 0,25 mg/l - - - - ] ] 100
Cloratos 0,25 mg/l - - - - ] ] 100
Clostridium perfringens 0 N/100 m| - - - - 0 0 100
Cobre 2 mg/l Cu - - - - 0 0 100
Crémio 50 ug/l Cr - - - - 0 0 100
1,2-dicloroetano 3 pg/l - - - - ] ] 100
Dureza Total - mg/l CaCOs - - - - ] ] 100
Ferro 200 ug/l Fe - - - - 0 0 100
Fluoretos 1,5 mg/I F - - - - ] ] 100
Magnésio - mg/l Mg - - - - 0 0 100
Mercurio 1 ug/l Hg - - - - 0 0 100
Niquel 20 ug/I Ni - - - - 0 0 100
Nitritos 05 mg/INO, - - - - 0 0 100
Oxidabilidade 5 mg/l 02 - - - - 0 0 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos 0,1 pg/l - - - - 0 0 100
Benzo(b)fluoranteno - pg/l - - - - 0 0 100
Benzo(K)fluoranteno - pg/l - - - - 0 0 100
Benzo(ghi)perileno - pg/l - - - - 0 0 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno - pg/l - - - - 0 0 100
Selénio 10 ug/l Se - - - - 0 0 100
Sédio 200 mg/I Na - - - - 0 0 100
Sulfatos 250 mg/I SO, - - - - 0 0 100
Potassio - mg/I K - - - - 0 0 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno 10 pg/l - - - - 0 0 100
Tetracloroeteno - pg/l - - - - 0 0 100
Tricloroeteno - pg/l - - - - 0 0 100
Acidos haloacéticos 60 e/l - - - - 0 0 100
Trihalometanos- total (THM) 100 ne/l - - - - 0 0 100
Cloroférmio - ne/l - - - - 0 0 100
Bromoférmio - ne/l - - - - 0 0 100
Bromodiclorometano - ne/l - - - - 0 0 100
Dibromoclorometano - ne/l - - - - 0 0 100
Dose Indicativa Total 0,1 mSv - - - - 0 0 100
Alpha Total - Bq/I - - - - 0 0 100
Raddo 500 Bg/Il - - - - 0 0 100
Soma de PFAS 0,1 ue/l - - - - 0 0 100
Pesticidas Totais 0,5 ng/l - - - - 0 0 100
Glifosato 0,1 ng/l - - - - 0 0 100
AMPA 0,1 ue/l - - - - 0 0 100
Bentazona 0,1 ng/l - - - - 0 0 100
Desetilterbutilazina 0,1 ng/l - - - - 0 0 100
M6556PH051 0,1 ue/l - - - - 0 0 100
Terbutilazina 0,1 ng/l - - - - 0 0 100
Imidaclopride 0,1 ng/l - - - - 0 0 100
Dimetenamida-P 0,1 ng/l - - - - 0 0 100

Valor Paramétrico - valor maximo ou minimo fixado para cada um dos parametros de acordo com o D.L. 69/2023 de 21 de agosto; N.2 de Andlises Previstas -
relativas ao Plano Controlo Qualidade da Agua (PCQA); % de Anilises Realizadas - relativas ao PCQA aprovado; Vmax e Vmin - valores maximo e minimo
obtidos nas andlises realizadas; % Analises Conformes - que cumprem a legislagdo; xx - valor que corresponde ao limite de quantificagdo do método analitico.

Informagdo complementar: Das 43 andlises realizadas todas apresentaram resultados conformes. Os resultados apresentados demonstram assim a boa

qualidade da agua distribuida no Concelho de Setubal.
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